POZARNI RED
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Na podlagi 35. Clena Zakona o varstvu pred pozarom (Ur.L. RS, 5t. 03/07, 09/2011 in 83/2012) in
na osnovi 2. ¢lena Pravilnika o pozarnem redu (Ur. List RS §t. 52/07, 34/2011 in 101/2011)
izdaja ravnatelj GIMNAZIJE FRANCA MIKLOSICA LJUTOMER naslednji

POZARNI RED

SPLOSNA DOLOCBA
1. CLEN

Ta pozarni red doloa:
1. organizacijo varstva pred poZzarom, naloge in odgovornosti zaposlenih za preprecevanje
nastanka pozara v GIMNAZIJI FRANCA MIKLOSICA LJUTOMER in sicer na lokacijah:
St Enota
1 Gimnazija Franca MikloSi¢a Ljutomera,

Presernova 34, 9240 Ljutomer

2. ukrepe varstva pred poZzarom, ki jih narekujejo pogoji dela v Soli,

3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz pozarno
ogrozenih prostorov,

4. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, elektricnih, plinskih naprav in
drugih virov vziga,

3. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervenci jo,

6. druge preventivne in aktivhe ukrepe varstva pred pozarom ter nacin in kontrolo izvajanja
ukrepov,

7. navodila za ravnanje v primeru poZara - naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih ter
obiskovalcev Sole ob nastanku poZara, podatke o osebah, ki jih je treba obvestiti o
pozaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih po pozZaru,

8. nacin usposabljanja in poucevanja delavcev o pozarni varnosti,

9. vrste in nacine usposabljanja odgovornih oseb za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje
evakuacije ter nacin obves¢anja in alarmiranja o poZarih.

V objektu Sole mora biti del poZarnega reda iz prve, druge in sedme tocke prejinjega odstavka
izobeSen na vidnem mestu in podpisan s strani lastnika ali uporabnika objekta, in sicer kot
Izvle€ek poZarnega reda.

Doloca tudi podatek o predvidenem Stevily uporabnikov glede na namembnost stavbe oz.
prostorov v njej, ki je v tem dokumentu naveden pod drugim ¢lenom.

2. CLEN
Ravnatelj mora v skladu s 4. &lenom Pravilnikom o pozarnem redu (Ur. List RS 3t. 32/07, 34/2011
in 101/2011), doloéiti odgovorno/e osebo/e za gaSenje zaCetnih poZzarov in izvajanje evakuacije.
Stevilo odgovornih oseb doloéi glede na itevilo ljudi, ki se lahko nahaja v objektu.



3. CLEN
Odgovorna/e oseba/e za gasenje zafetnih poZarov in izvajanje evakuacije so:

« Enota ! Ime in priimek pooblaitene osebe za gasenje 1
| | zafetnih poZarov in izvajanje evakuacije ',
| Gimnazija Franca MikloSi¢a Ljutomera, Skerlak Srecko
Presernova 34, 9240 Ljutomer Andrej Kos
Franc Cu$

| Sonja Korosa

4, CLEN
Podatek o predvidenem Stevilu uporabnikov
| Enota I Stevilo uporabnikov
| Gimnazija Franca Miklosica Ljutomera, 'l 1000
t PreSernova 34, 9240 Ljutomer |
I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM
5. CLEN

Ravnatelj je odgovoren za varstvo pred pozarom in obenem ustvarja vse pogoje za
preprecevanje pozarov, Ravnatelj lahko samostojno vodi podrogje varstva pred pozarom oziroma
pooblasti fizicno ali pravno osebo za vodenje podrodja varstva pred pozarom. Naloge te osebe so
cbrazlozene v 6.¢lenu.

Pri zagotavljanju ustrezne poZarne varnosti v stavbah govorimo o 3tirih ciljih, ki se med seboj
dopolnjujejo:

a) zagotoviti varnost ljudi (zaposleni, dijaki,gasilci, drugi),

b) prepreiti $kodo na premozZenju (konstrukcija stavbe, vsebina, oprema),

c) zagotoviti neprekinjen delovni proces,

d) omejiti vplive na okolje.

Druge naloge ravnatelja so:

1. sprejem sprememb in dopolnitve pozarnega reda,

2. sprejem programa usposabljanja zaposlenih iz varstva pred poZarom ter odgovornih oseb za
zatetno gaSenje in evakuacijo ter sprejem sprememb in dopolnitve le tega,

3. nadzira delo hidnika (da izpolnjuje obdobne trimesecne pregiede} in vseh ostalih zapostenih,

4. zagotovi financiranje varstva pred pozarom,

5. odredi poZarno strazo v sodelovanju s poobla$ceno osebo za varstvo pred pozarom. Pozarno
strao se zagotavlja vedno, ko so izpolnjene zahteve iz 37. Elena Zakona o varstvu pred
pozarom (UL RS, 3t. 3/2007) in 16. Clena Zakona o varstvu pred pozarom (UL RS, st. 83/2012),

6. dolodi pooblaséene osebe za gaSenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije, katere naloge
so opredeljene v 7. Clenu,

7. zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni z vsebino PoZarnega reda in izvle¢kom pozarnega

reda ter navodili za posamezno skupino

. ob&asno na skupnih sestankih zaposlene seznani z dokumentom Pozarni red

9. za maticno %olo (v kolikor je v €asu izrednega dogodka prisoten na lokaciji) vodji intervencije
poroca o Stevilu evakuiranih oseb ter o osebah ter lokacijah oseb, ki se niso uspele evakuirati.

o)

TajniStvo matiéne Sole vodi in shranjuje vse kontrolne in evidencne liste, ki jih izdajo
pooblastene osebe/podjetja, ki imajo dovoljenja s strani drzave ali ministrstva oz. kateregakoli
drugega urada RS. Vsa potrdila, ki jih pooblastena podjetja izdajo, v tajnistvu zapisujejo v
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evidencne liste ter vodijo datume pregledov. Potrdila o pregledih se shranjuje za
evidencnimi/kontrolnimi listi, ki so priloga Pozarnega reda.

Vsaka posamezna skupina zaposlenih mora izvajati splosne in specifi¢ne ukrepe, ki so doloceni v
navodilih za posamezno skupino.

6. CLEN

Odgovorna oseba za varstvo pred poZarom (strokovna oseba - zunanji sodelavec Lipovec

d.o.0.) opravlja naslednje naloge:

1. svetuje pri vodenju in izvajanju ukrepov varstva pred poZarom,

2. izdela pozarni red in njegove dopolnitve, pozarni nacrt in naért evakuacije,

3. nadzoruje izvajanje ukrepov (poZarni pregled 1 x letno, ter pri vsakem obisku $ole posveti

posebno pozornost poZarni varnosti ter v primeru nepravilnosti o tem obvesti ravnateljico),

4. izvaja usposabljanja za poZarno varnost zaposlenih ter odgovornih oseb za gaSenje zacetnih
poZarov in izvajanje evakuacije v sodelovanju z ravnateljico $ole,

. skrbi za nadzor nad vzdrzevanjem opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred
pozarom,

. sodeluje pri vodenju evidenc s tajnistvom $ole in pripravlja njihove dopolnitve,

- sodeluje pri izdajanju dovoljen za vroca dela,

- izdeluje porocila in zapisnike o pregledih ter o ugotovljenih pomanjkljivostih,

. sodeluje pri vajah evakuacije.

(%]

O GO~ O

7. CLEN
Poobla3cena oseba za gasenje zagetnih poZarov in izvajanje evakuacije:
se usposabljajo po programu, ki je doloden s strani pooblaicene osebe in ravnatelja,
enkrat letno izvedejo vajo evakuacije za zaposlene in dijake,
nadzoruje roke pregledov naprav za poZarno varstvo (gasilniki, hidranti , itd),
Ce opazi zaceten poZar, je dolZan obvestiti vodstvo ole in priceti z gaenjem,
Ce pozara ni moc pogasiti pricne z alarmiranjem in takoj za tem pomaga osebam v objektu k
hitrejs$i evakuaciji iz objekta,
ravnatelju poroca o Stevilu evakuiranih oseb iz objekta ter o osebah in lokacijah oseb, ki se
niso uspele evakuirati ter o stanju v objektu, izvoru poZara in tipu pozara (e je to mogode).
V kolikor ravnatelja ni, je dolzan podatke prenesti vodji intervencije,
7. ravnatelju poroca o dogodkih in ukrepih, ki so se izvedli za primer poZara.

SESERRS

o

8. CLEN

Hidnik-vzdrzevalec:

1. zagotovi, da je na zalogi v objektih minimalna kolicina gorljivih materialov,

2. v skladu s trimesecnim rokom pregleduje po kontrolniku ali so vsi poZarnovarnostni ukrepi
upostevani,

3. zagotovi, da so poti in povrsine za gasilsko intervencijo ob objektu ustrezno oznadene (v
kolikor je to mogoce), vedno proste in urejene po predpisih,

4. zagotovi, da so hodniki in stopni&a ter izhodi na prosto kot evakuacijske poti vedno prehodni,
prosti in dosegljivi in oznaceni z zelenimi evakuacijskimi oznakami,

5. skrbi za red in istoo v objektu in oklici objekta (delavnice, kotlovnica, skladisce, svojih
delavnicah itd.),

9. CLEN
Zaposleni:
1. skrbijo za nadzor svojega delovnega mesta kakor tudi delovnega mesta bliznjega in njihove
bliznje okolice, da ne bi priflo do zacetnega pozara (vroce povrsine, vnetljivi materiali,
nevarne snovi itd.),
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2. redno obveiajo ravnatelja o ugotovljenih pomanjkljivostih na podrocju pozarnega varstva,

. ustavijo delo, Ce obstaja nevarnost za pozar,

4. udelezujejo se usposabljanja v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za
izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur. list 32/ 2011),

5. sodelujejo pri reSevanju in gaSenju v skladu z dolocili poZarnega reda in s svojimi
zmoznostmi,

6. vsaka posamezna skupina zaposlenih mora izvajati splosne in specifi¢ne ukrepe, ki so doloceni
v navodilih za posamezno skupino,

7. v kolikor so zadolZeni za nadzor dijakov oz. katerih koli drugih oseb je njihova zadolZitev v
primeru pozara evakuacija dijakov oz. oseb iz objekta.

(FS]

10. CLEN
Delavci organizacije so doizni, da pri svojem delu upostevajo predpise s podrocja varstva pred
pozarom, da se zavaruje Zivljenje in zdravje dijakov ter ostalih oseb v Soli ter premozenje, s
katerim upravlja organizacija.

11, CLEN
Dolocba iz prejénjega élena velja tudi za obiskovalce in osebe, ki se iz kakrsnegakoli razloga
zadrzujejo v objektu organizacije.

12. CLEN

Seznanjanje s pozarnim redom se izvede ob nastopu dela, izobraZevanju s podrocja varstva pred
poZarom, obnavljanje prakti¢nega znanja vseh zaposlenih pa ob evakuacijah najmanj enkrat
letno.

Odgovorna/e oseba/e za gaSenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije, se mora usposobiti za
gasenje zacetnih poZarov in izvajanje evakuacije po programu, ki je bil doloCen s strani
odgovorne osebe za poZzarnoc varnost in ravnatelja, nato pa enkrat letno izvede poizkusno
evakuacijo za zaposlene in dijake, ki velja kot letno usposabljanje vseh zaposlenih.

ll. UKREPi VARSTVA PRED POZAROM

13. CLEN
SPLOSNI UKREPI, KI VELJAJO NA 50LI SO

v kajenje je v okolici Sole ter v prostorih sole prepovedano,

v kuhanje kave in toplih napitkov je dovoljeno le na mestih, katero je zapisano v 17-
tem ¢lenu,

v uporaba odprtega ognja je prepovedana, e niso za uporabo zagotovljeni vsi pozarno
varnostni ukrepi,

v uporaba dodatnih grelnih teles (kalorifer, ipd) po prostorih objekta ni zaZelena. V
kolikor se uporablja elektri¢na grelna telesa morajo biti le - ta pregledane in
preizku$ene v skladu z navodili proizvajalca; biti morajo (elektricna grelna telesa)
toplotno izolirane in namestene tako, da ob pravilni uporabi ne morejo povzrociti
pozara. Ob odhodu se morate prepricati, da je naprava izklopljena ter da se chlaja na
primernem mestu (na mestu, kjer ne more priti do pozara zaradi vnetja gorljive
snovi, tkanine itd.),

v zagotoviti, da so gasilni aparati in hidranti dostopni in prosti ter na predpisanih
mestih in visini ter oznaceni z ustreznimi nalepkami,

v da se v objektu organizacije uporabljajo priprave, opremo in druga sredstva za
varstvo pred pozarom, ki je vzdréevana v skladu s tehnicnimi navodili proizvajalcev,

v zagotoviti, da so hodniki in stopnid¢a ter izhodi na prosto kot evakuacijske poti vedno
prehodni, prosti in dosegljivi,



v omogo¢ajo, da so poti in povrine za gasilsko intervencijo ob objektu vedno proste in
ocisCene,

v odsluzene odvecne gorljive snovi (kot so mize, stoli, ipd.) se odstranjujejo sproti - s
strani pooblasc¢enih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega
materiala,

v da so vse nevarne snovi shranjene v minimalnih koli¢inah, v zato namenjenih
omaricah. Pri skladis€enju in delu z njimi je potrebno upostevati navodila
proizvajalca, ki so za posamezno snov dolocena,

v' za priklop elektri¢nih naprav se ne sme uporabljati poskodovanih priklju¢nih kablov,
vticnic, vtikacev,

v orodja, ki iskrijo uporabljajo na posebej urejenih mestih ali prostorih, kjer ni
gorljivih ali vnetljivih snovi,

v da s svojim ravnanjem nenehno skrbijo, da do poZara ne pride, ter o vsaki
nepravilnosti, ki ogroZa Zivljenje in zdravije ali premoZenje obvestijo ravnatelja.

Nekateri ukrepi so v nadaljevanju podrobneje opisani.

14. CLEN
Sredstva za gadenje
V objektu so za primer pozara nameiceni:

Enota Sredstva za gasenje

Gimnazija Franca Mikloi¢a Ljutomera,

Presernova 34, 9240 Ljutomer rocni gasilnik, notranji hidrant

V okolici objektov je zagotovljeno tudi zunanje hidrantno omreZje. Zagotoviti je potrebno
zadostno Stevilo sredstev za gasenje zaletnih pozarov. Oprema, naprave in druga sredstva
varstva pred pozarom morajo biti vedno prosta in dosegljiva. Gasilni aparati morajo biti
pregledani 1x letno in brezhibni. Obedeni morajo biti na pravilni vidini (prijemali¥¢e - vrh
aparata od 0,8 do 1,2 m nad tlemi). Hidranti morajo biti prav tako pregledani 1x letno,
kompletni in dostopni ob vsakem &asu.

Vse preglede opravljajo pooblaséena pravna podjetja, ki imajo potrdilo za opravljanje teh
pregledov. Pregledovalec poda pisno porocilo o tehniénem pregledu opreme, tajnistvo Sole pa le
to vpise v priloge oziroma evidenéne liste Pozarnega reda. Potrdilo se hrani v prilogah.

Ce oprema ni pregledana v roku, ravnatelj, na pobudo pooblaséene osebe, podjetje za kontrolne
preglede pisno opozori o poteku roka.

15. CLEN
Y objektih organizacije morajo biti vse strojne, elektro in ptinske napeljave in naprave izvedene

in vzdrzevane v skladu s tehnicnimi predpisi in navedili proizvajalcev.

Elektro omarice naj bodo zaklenjene, kljuci pa pri:

Enota Nahajali$ce kijuéev elektricnih omaric

Gimnazija Franca Miklosica Ljutomera,

PreSernova 34, 9240 Ljutomer v kurilnici




Cisterna za shranjevanje tekoCih goriv (lahko plinsko olje) se nahaja :
i Enota | Nahajali3¢e cisterne

Gimnazija Franca Miklosica Ljutomera, |
| PreZernova 34, 9240 Ljutomer i

zunaj objekta

Cisterne za shranjevanje tekocih goriv (lahko plinsko olje) je potrebno pregledati v skladu s
Sesto in sedmo totko 17. Elena Uredbe o skladicenju nevarnih tekocin v nepremicnih skladiscnib
posodah.

Vsa plinska troSila, ki se nahajajo v kuhinji ali v katerem drugem prostoru morajo biti pregledana
1x letno. Pregled plinske postaje plinovoda in plinskih trosil opravi distributer plina cziroma
drugi pogodbenik s koncesijo za opravljanje tega dela.

V kolikor se po objektu za potrebe segrevanja uporablja plinske gorilnike, ki so priklopljeni na
plinske jeklenke, masa ne sme presegati 10 kg plina. Ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke je
potrebno zamenjati gumijasto tesnilo ter pregledovati in po potrebi zamenjati zvijavo cev, ki
povezuje jeklenko s plinskim trodilom. Zvijavo cev je potrebno zamenjava najmanj enkrat na pet
let.

Ce gre za uhajanje plina iz jeklenke, zaposleni ne smejo uporabljati vzigalic ali drugega
odprtega plamena, prav tako ne smejo prizigati elektricnih naprav in razsvetljave, dokler se ne
prepredi uhajanje plina. Jeklenko je potrebno odstraniti iz prostora v odprt oziroma dobro
prezraCevan prostor.

Objekti imajo izvedeno centralno kurjavo na:

Enota " Energent, ki se uporablja za kurjavo
Gimnazija Franca Miklosica Ljutomera, lahko plinsko olje
PreSernova 34, 9240 Ljutomer !

Ciscenje peti je potrebno opraviti pri kurjenju na tekoca goriva - dvakrat v kurilni sezoni s
presledki najmanj treh mesecev. {istenje opravi pooblas¢ena dimnikarska sluzba. Nastavitve
peti oziroma gorilnikov se opravlja vsako leto. Opravi jih pogodbeni serviser.

Pri &i&¢enju pedi in ostalih delov, ki so povezane s pecjo, je potrebno upostevati tudi vse
varnostne predpise, ki jih dolo¢a Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in
zraénikov pri opravijanju javne sluZbe izvajanja meritev, pregledovanja in cis€enja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zraénikov.

Vgrajena aktivna pozarna zaicita (APZ) po objektu se obcasno preskusa in pregleduje v roku, kot
ga dologa Pravilnik o pregledovanju in preizkuanju verajenih sistemov aktivne pozarne zascite
(Ur.l. RS, st. 45/2007).

Splodne preizkuse varnostne razsvetljave opravi hisnik po navodilih za vzdrZevanje in
preskuianje oziroma ce ni doloceno drugade pregled opravi enkrat na 3 mesece (izklopi tok v
objektu oz. odklopi varovalko za varnostno razsvetljavo ter po eni uri pregleda vse luCi
varnostne razsvetljave). O tem se vodi evidenca Stevilka 3.3. (v prilogi dokumenta). Servisne
preglede APZ opravlja pooblascen servis v rokih, ki jih dolodi proizvajalec APZ.

Uraden .pregled APZ v rokih, ki jih predpisuje zgoraj omenjeni pravilnik, opravi preglednik s
strani podjetja, ki ima koncesijo za pregled APZ, katero izda potrdilo o brezhibnem delovanju.



Roki za pregled APZ:

St. Sistemi aktivne pozarne zaicite (APZ) Potrdilo velja

1. Sistemi za odkrivanje in javljanje pozara ter alarmiranje 5 let

2. Naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorijivih plinov ali par v 2 leti
zraku (plinski senzor)

3 Avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter

.. 5 let

odvod dima in toplote

4. Varnostna razsvetljava v celotnem objektu 2 leti

5. Drugi vgrajeni sistemi aktivne pozarne zascite 5 let

Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne pozarne zaslite iz tabele je lahko tudi krmiljenje
avtomatske opreme, sistemov in elementov za pozarno zascito (pozarna vrata, vrata na izhodih, deblokade
vrat, pozarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski
prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z elektricno energijo, ki slu?i za pogon napray in opreme za
pozarno zaicito, ¢rpalne postaje, namenjene za gaSenje alj hlajenje z vodo, in drugih naprav,

Aktivna poZarna zastita, ki je vgrajena po objektih je naslednja:

Enota Vgrajena aktivna pozarna zag&ita

Gimnazija Franca Miklogi¢a Ljutomera,
Presernova 34, 9240 Ljutomer

varnostna razsvetljava

Meritve strelovodov se opravija na 2 leti. Pregledovalec poda pisno porodilo o tehni¢nem
pregledu strelovoda, tajnica pa le to vpise v priloge oziroma evidencne liste Pozarnega reda.

16. CLEN
Delavci organizacije, dijaki in ostale osebe so dolsni o vsaki nepravilnosti, ki ogroZa Zivijenje in
zdravje ali premozZenje, obvestiti tajnistvo Sole ali ravnatelja. To velja tudi za primere, ce
izginejo ali se po$kodujejo varnostne nalepke, hidrantna oprema ali gasilni aparati. Ravnatelj
Sole ob obvestilu ustrezno ukrepa.

17. CLEN

Prepovedi
Y prostorih organizacije je uporaba odprtega ognja prepovedana, razen v prostorih, kjer ucni ali
delovni proces to zahteva; ucilnica kemije, kuhinja in hiiniska delavnica. Navedeni prostori
morajo biti v ta namen ustrezno urejeni {okoli ognja/vrocih povrsin/iskredih predelov
odstranjeni gorljivi materialj - krpe, papir, mas€obe, vnetijive nevarne snovi, laki, razredcila
itd),

Kajenje je v prostorih 3ole ter v okolici objekta prepovedano.

V objekte organizacije ni dovoljeno prinadati gorljive, vnetljive ali eksplozivne predmete ali
ostalega pirotehni¢nega materiala brez vednosti ravnatelja.

Kuhanje kave in drugih toplih napitkov je v objektu dovoljeno samo v:

Enota Mesto kuhanja napitkov

Gimnazija Franca Mikiosic¢a Ljutomera,

Presernova 34, 9240 Ljutomer zbornica

Mesta za kuhanje napitkov morajo biti v ta namen primerno urejena - izpravni kuhalniki na
negorljivi podlagi, izpravni avtomati za tople napitke, v bliZini pa ni gorljivih elementov.




18. CLEN
Ce se v objektu opravljajo pozarno nevarna vzdrievalna dela (varienje, uporaba odprtega
plamen ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za pozar in ni posebej
prilagojen za ta opravila) je izvajalec del dol¥an zagotoviti poZarno strazo.
Pozarno strazo opravija za gaSenje usposobljena oseba, &e ni izpolnjen pogoj iz druge tocke 16.
lena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st.
83/2012).
V kolikor sta pogoja (opravijanje del v objektih z najmanj srednjo do povetano pozarno
ogroenostjo ter opravijanje pozarmno nevarnih del v objektu, v katerih se zbira ve< kot 100 judi)
iz druge tocke 16. Elena zgoraj omenjenega zakona izpolnjena ali presezena, pozarno strazo
opravlja gasilec, ki je usposobljen za gasenje s pripravljenimi gasilnimi sredstvi, med delom in
po njem toliko Casa, dokler obstaja potencialna nevarnost za vZig prisotnih gorijivih snovi.

Pozarno strazo, ki jo opravljajo gasilci je organizacija dolzna zagotoviti tudi, kadar organizira
javno prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne pozar ali pride do eksplozije

Za izvajanje pozarno nevarnih del je potrebno pridobiti dovoljenje ravnatelja. Obrazec sestavita
ravnatelj in izvajalec, odgovorna oseba za pozarno varstvo pa sodeluje le, Ce se ga obvesti 0
izvajanju det. Nadzor nad elementi pozarnih ukrepov s strani organizacije (Sole) izvaja hidnik oz.
pooblaétena oseba za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije.

19. CLEN
Hodniki in stopni€a ter izhodi na prosto morajo biti kot evakuacijske poti vedno prehodni,
prosti, dosegljivi in oznaceni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi nacrti. Zasilni izhodi v vseh
objektih so oznaeni s piktogrami v skladu z evakuacijskimi nacrti ter vedno prosti in prehodni.
Na&rt evakuacije mora biti izobeSen v vecjih prostorih ter v vsakem razredu na vidnem mestu.

Zasilni izhodi morajo v vsaki neugodni situaciji biti prehodni, kar pomeni, da morajo biti dostopi
do zasilnih izhodov prosti, vrata pa odklenjena. V kolikor morajo biti vrata zasilnih izhodov
zaklenjena je obvezno poleg teh vrat namestiti kijué v posebno omarico s steklom ter navodilom
(npr. v primeru nevarnosti razbij steklo in s kijuCem odkleni vrata).

Davozne poti in povrsine za gasilsko intervencijo ob objektu {ole morajo biti ustrezno oznacene,
vedno proste in urejene po predpisih. V ¢asu zime morajo biti navedene povriine ociCene in
nedrsece.

20. CLEN
Glede na namembnost prostorov so ukrepi varstva pred pozarom naslednji:

1. Zbornica

Prepredevanie pozara:

Dodatnih grelnih teles (kalorifer, ipd) za ogrevanje prostora ni zazelena. Zadnji delavec/ka naj
se preprica, ¢e so pred odhodom vsi elektri¢ni aparati izkljuceni.

Oprema za gasenje:
Aparat za gaSenje. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.

2. Kuhinja
Do pozara lahko pride zaradi nepravilne uporabe $tedilnikov (na plin oziroma elektriko), zaradi
nepazljivosti ali okvar.



Prepredevanje poZara:

1. delavci v kuhinji skrbijo za pravilno uporabo stedilnika in drugih naprav (pecica,ipd). Po
konCanem kuhanju obvezno preverijo, ée so naprave ugasnjene. Ko zapuscajo kuhinjo,
delavci ponovno preverijo, e so $tedilnik in druge naprave izkljucene oziroma je plin zaprt,

2. delavci v kuhinji preverjajo, &e je stanje stedilnika in drugih naprav neoporecno. Naprave, ki
bi lahko povzrocile pozar, se ne smejo uporabljati.

3. posebno pazljivi morajo biti pri delu z oljem, da se le to ne vige. V takem primeru morajo
imeti v bliZini poZarno krpo, da to pogasijo,

4. pred odhodom z dela morajo delavci v kuhinji zapreti dovod plina do stedilnika.

V primeru, da delavci v kuhinji zaznajo uhajanje plina, ne smejo uporabljati vzigalic ali drugega
odprtega plamena, prav tako pa ne smejo priZigati elektri¢nih naprav in razsvetljave, dokler se
ne prepreci uhajanje plina. Ce gre za uhajanje plina iz jeklenke, je treba tako jeklenko
odstraniti iz kuhinje v odprt oziroma dobro prezracevan prostor. V primeru okvare na plinski
napeljavi je treba nemudoma klicati intervencijsko ekipo plinarne oziroma pooblas¢enega
serviserja.

Oprema za gasSenje:
Aparat za gaSenje mora biti nameiten v neposredni blizini kuhinje. Negorljiva tkanina se
namesti po potrebi. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.

3. Ucilnica kemije

Do pozara lahko pride pri izvajanju eksperimentalnega dela, pri_katerem ucitelji in dijaki
uporabljajo elektricne naprave in gorilnike. Pred pricetkom eksperimentalnega dela opozori
dijake na moZnost pozara in na ukrepe za prepreCevanje in gasenje pozara. Po eksperimentu
osebno preveri, da je ventil plinske instalacije oziroma plinske jeklenke zaprt in elektrika na
razdelilnih blokih izklopljena.

Preprecevanije pozara:

Ucitelj preverjanja neopore&nosti plinskih ali $piritnih gorilnikov ter elektriénih naprav. Za
uporabo neustreznih naprav velja enako kot za delavce v kuhinji. U¢itelj mora biti $e posebno
pozoren, kadar pri delu uporablja moéno hlapljive, vnetljive ali eksplozivne snovi, in sicer da

takrat prenese gasilni aparat v neposredno blizino delovnega mesta, kjer bo opravljal
eksperiment.

Ucitelj mora poskrbeti, da:

*® SO nevarne snovi pakirane in hranjene samo v originalni embalazi najved do 1l oziroma, da
koli¢ina ne presega dnevne porabe,

* S0 Vvse nevarne snovi zaklenjene v kovinsko ognjeodporno omaro, klju® pa mora imeti ucitelj,

* sevse vnetljive snovi skladi$¢ijo v ognjevarni omari z odzraCevanjem,

* se v {asu uporabe vnetljivih snovi prostor primerno prezracuje oziroma se eksperiment
opravlja v digestoriju z odzracevanjem,

Oprema za gasenje:
Aparat za gaSenje mora biti namesten v neposredni bliZini ucilnice za kemijo. Negorljiva tkanina
se namesti po potrebi. Za namestitev in brezhibnost aparata je odgovoren hisnik.




4. Hidniska delavnica

Nevarnost pozara je vecja ob uporabi nekaterih naprav, zlasti {e varilnega aparata, kotne
brusilke, piStole za topel zrak, itd. Hignik sme uporabljati samo neopore¢no opremo in naprave.
Kadar uporablja hiapljive materiale (barve, laki, razredcila, itd.), pazi, da ne bi prizgal oz. kdo
prizgal ognja ali naprav, ki povzrotajo iskrenje, zlasti e, Ce je v delovnem prostoru precejsna
koncentracija vnetljivih ali eksplozivnih hlapov. Preden zalne z varjenjem ali podobnimi opravili
(zaganje kovin z elektricnim orodjem in podobno), iz blizine delovnega mesta odstranijo vse
vnetljive in eksplozivne materiale.

Preprecevanje pozara.

« vnetljive snovi so lahko samo v originalni embalazi najvec do 11,

« vse vnetljive snovi se skladiscijo v ognjevarni omari z odzraCevanjem,
« v &asu uporabe vnetljivih snovi je potrebno prostor zraciti.

Oprema za gasenie:
Aparat za gaenje mora biti v neposredni blizini delavnice. Pray tako mora biti gasilni aparat v
vsakem prostoru, kjer so vnetljive snovi.

5. Pisarne, kabineti in ostale uéilnice ter prostori

Kuhanje kave in toplih napitkov je dovoljeno le v prostoru, ki so navedeni v 17-tem clenu.
Segrevalne naprave, naprave za vroce lepljenje ipd., se sme uporabljati samo na ustrezno
pripravljenih mestih (negorljiva podlaga, okoli delovnega mesta ni lahko vnetljivega materiala
(tekstil, papir ipd)). Naprave je potrebno po uporabi shladiti na primernem mestu. Ucitelji ter
ostali zaposleni se morajo prepricati, &e so pred odhodom vsi elektri¢ni aparati izk{juceni.

Uporaba dodatnih grelnih teles (katorifer, ipd) po prostorih organizacije ni zazelena. V kolikor se
uporablja elektri¢na grelna telesa morajo biti le - ta pregledana in preizkusena v skladu z
navodili proizvajalca; biti morajo (elektri¢na grelna telesa) toplotno izolirane in namescene
tako, da ob pravitni uporabi ne morejo povzroCiti pozara. Ob odhodu se morate prepricati, da je
naprava izklopljena ter da se ohlaja na primernem mestu (na mestuy, kjer ne more priti do
pozara zaradi vnetja gorljive snovi, tkanine itd.).

6. Kotlovnica

Prostor kotlovnice mora biti vedno cist, tako da na tleh ni madeZev. PrezraCevalne odprtine se
ne smejo zalagati. V prostorih se ne sme shranjevati lahko vnetljivih snovi in ostalih predmetov,
<i ne sodijo v navedene prostore.

Prostori morajo biti dobro prezraceni, gasilni aparat mora biti v neposredni bliZini na lahko
dostopnem mestu.

Vrata morajo biti opremljena z napisom kotlovnica ter z ustreznimi znaki, in sicer: prepoved
odprtega ognja, prepoved kajenja in prepoved vstopa nezapostenim.

7. Hodniki

Na hodniku morajo biti obeSeni evakuacijski nalrti. Oznaeni morajo biti z nalepkami ali
tablami, ki oznatujejo izhod v sili oziroma smer umika iz stavbe v primeru pozara. Hodniki
morajo biti prehodni, na njih ne smejo biti ovire kot so roZe, razne razstave umetniskih del
dijakov, umetna debla, itd. Naprave za razmnozevanje kopij (fotokopiri stroji), ter njim
podobne naprave, ne smejo biti name$ceni na hodnikih. Vsa gasilna sredstva morajo biti na

vidnem mestu, pravilni visini (glej ¢len 14) in pravilno oznacena.
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I. ODSTRANJEVANJE VSEH GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA
IZ POZARNO OGROZENIH PROSTOROV

21. CLEN
Pozarno ogrozeni prostori v Soli so: kotlovnica, udilnice za pouk kemije, laboratorij, hisniska
delavnica in kuhinja.

Prostor kotlovnice mora biti vedno &ist. V prostoru se ne smejo nahajati plasticni zaboji, karton,
embalaZa nevarnih snovi, leseni predmeti, itd. Poskrbeti je potrebno, da na tleh ni madeZev.

V ucilnicah za pouk kemije, laboratoriju in hisniski delavnici je potrebno v Casu dela vrocih del
{poskusi z gorilnikom, toplotno obdelovanje snovi, rezanje kovin ipd) okolico primerno o istiti
vseh gorljivih snovi (papir, plastika, embalaza itd) ter poskrbeti, da so kemikalije, ki med seboj
reagirajo vnetljivo ali eksplozivno na primerni medsebojni oddaljenosti.

Vse odpadne nevarne snovi je potrebno v najkrajsem moznem Casu odstraniti iz prostorov
objekta s strani pooblai¢enega podjetja, ki je registrirano za odvoz odpadnih kemikalij. Vse
vnetljive kemikalije morajo biti pravilno skladi$€ene in hranjene. V kolikor to ni mogoce, jih je
potrebno takoj odstraniti iz objekta v skladu z veljavnimi predpisi.

V kuhinji mora biti prostor ckoli naprav, ki oddajajo toploto oziroma uporabljajo za svoje
delovanje plin, Cist (brez oljnih madezev), brez kuhinjskih krp, kartonov, Cistil, leseni pribor,
ipd.

IV. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE

22. CLEN
Do eksplozije lahko pride v prostorih tehni¢nih uéilnic (kemija, laboratorij), v kuhinji ter hi$niski
delavnici.

Prepredevanje eksplozije:

= Potrebna je redna kontrola in pregledi plinskih napeljav, tesnil ter porabnikov. Ravnatelj
je dolZen poskrbeti, da se bodo taki pregledi vriili enkrat letno. Za spremljanje rokov
pregleda lahko ravnatelj zadolZi hignika.

= Pri delu z nevarnimi snovmi je potrebno upostevati varnostne liste, zagotoviti
odzracevanje ali prezrafevanje prostorov. Masa nevarnih snovi ne sme presegati dnevne
kolicine, ki jo potrebujemo za opravljanje dela. To velja tudi za hisniske delavnice, kjer
je potrebno vse vnetljive snovi (bencin, topila, laki) hraniti v original embalaZi, v
ognjevarni omari z odzracevanjem, masa teh snovi, pa ne sme presegati dnevne koli¢ine,
ki jo potrebujemo za opravljanje dela.

=>» Upostevati je potrebno tudi navodila 20 élena tega dokumenta.

= V Solo se ne prinada gorljivih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov ali ostalega
pirotehnicnega materiala.

Oprema za gaSenje:
Po objektu morajo biti names¢eni gasilni aparati ter zadostno &tevilo le teh.
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V. UKREP! ZA YARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO

23, CLEN

Ukrepi za varno evakuacijo:

=
=

=

Veljajo vsa navodila, ki so navedena v ¢lenu 20 za posamezne prostore.

Hodniki morajo biti oznaceni z nalepkami ali tablami, ki oznaCujejo izhod v sili oziroma
smer umika iz stavbe v primeru pozara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zozile
evakuacijsko pot. Naprave iz umetnih mas (fotokopirni stroji, tiskatniki, ipd) ne smejo
biti prisotne na hodnikih, stopniscih oziroma na evakuacijski poti.

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti vedno prehodni. Kljuci za odpiranje vrat, katera
so zaklenjena in siuzijo kot izhod na evakuacijski poti, se morajo nahajati v neposredni
bliZini vrat (lahko v kovinski omarici s steklom in pisanim opozorilom {(npr. v primeru
nevarnosti razbij steklo in s klju¢em odkleni vrata)), ki omogoca hitri dostop do kijuca.
Izhodna vrata ne smejo biti zalozena.

Objekt mora imeti vzpostavljen sistem alarmiranja, ki mora biti redno vzdrzevan in
preizkuden. Sistemi alarmiranja je:

| Enota | Sistem alarmiranja ;

| Gimnazija Franca Miklosica Ljutomera, *
| PreZernova 34, 9240 Ljutomer ;

: ozvocenje

=

V primeru nedelovanja ozvolenja se na objektu obvescanje izvede ustno z glasnimi
vzkliki »pozar«.

Ob sami evakuaciji morajo odgovorne osebe (poobla$Cena oseba za gasenje zacetnih
pozarov in izvajanje evakuacije, uditelji, hisnik, in drugi) s svojim ravnanjem mirno
vplivati na evakuiranje, da ne pride do nezazelenih dogodkov (spotikov in pomendranja
dijakov).

Za uspesnejso intervencijo

—

j—

=

=

Na 3oli naj se enkrat na leto izvede vajo evakuacije po nacrtu in preveri usposobljenost
vseh sodelujotih pri evakuiranju zaposlenih in dijakov iz objekta Sole. Vajo odredi
ravnatelj Sole. O izvedeni vaji se napise porocilo.

Gasilna sredstva ter elektro omare NIKOLI NE SMEJO BITI ZALOZENE. Vsa gasilna sredstva
morajo biti na vidnem mestu, pravilni vi$ini in pravilno oznacena.

Intervencijske poti ter postavitvene cone za gasilce morajo biti Ciste, urejene ter
oznacene s talnimi ¢rtami. Parkiranje na teh povrsinah je kaznivo.

Ravnatelj posreduje togne informacije vodji intervencije o izvoru, lokaciji pozara in o
stanju objekta. V kolikor ravnatelja v Casu izrednega dogodka ni v objektu, omenjene
podatke vodji intervencije preda odgovorna oseba za gasenje zaletnih pozarov.

VI. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM TER NACIN IN
KONTROLO I1IZVAJANJA UKREPOV

Drugi preventivni in aktivni ukrepi

=
=

U

ravnatelj se lahko periodi¢no neformalno sreca z vodjo gasilske enote,

odgovorna oseba 3ole se veckrat letno sestane s pooblasceno osebo za gasenje zaCetnih
pozarov in izvajanje evakuacije,

pooblai¢ena oseba za gaSenje zaletnih poZarov in izvajanje evakuacije po potrebi stopi v
stik s poobla$éeno osebo za izvajanje pozarne varnosti za Solo,

pregled zasilne razsvetljave v zakonsko dolocenih rokih,

izpolnjevanje pravic iz zakona o delovnih razmerjih (letni dopust, odmori},
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= na rednih sestankih zaposlenih ravnatelj ob¢asno predstaviti PoZarni red,
= Zagotoviti nacin za porocanje o najdenih pomanjkljivostih glede pozarne varnosti.

Nacin izvajanja vseh ukrepoy

=

U

ustrezno oznacevanje vseh prepovedi in izobesanje na vidnem mestu (prepoved kajenja,
kurjenja odprtega ognja, itd.)
poZarni red je na voljo vsem zaposlenim na dogovorjenem mestu, to je kopija dokumenta
je na voljo na oglasni deski prvi mesec po sprejemu dokumenta nato pa v tajnistvu,
izvlecki iz poZarnega reda so izobeseni na vidnem mestu,
izpolnjevanje evidenénih listov (evidenéni listi so v prilogi tega dokumenta):

o 0_usposabljanju iz varstva pred poZarom - pooblaséena oseba za varstvo pred

poZarom zagotavlja ustrezna potrdila o uspehu usposabljanja, evidenco vodi in
zapisuje tajnistvo Sole. Potrdila se shranjuje za evidenénim listom o usposabljanju
iz varstva pred pozarom,

0 usposabljanju pooblaicenih oseb za gaenje zaletnih pozarov in izvajanje
evakuacije - pooblascena oseba za varstvo pred pozarom zagotavlja ustrezna
potrdila o uspehu usposabljanja oz. potrdila zagotovi podjetje, ki organizira tako
usposabljanje, evidenco vodi in zapisuje tajnistvo Sole. Potrdila se shranjuje za
evidencnim listom o usposabljanju pooblaséenih oseb za gaSenje zacetnih poZarov
in izvajanje evakuacije,

o_rednih pregledih ter vzdrzevaniu ter servisiranju opreme, naprav in drusih
sredstev_za varstvo pred pozarom (gasilni aparati, hidranti, varnostna
razsvetljava, strelovodi) - preglede izvajajo ustrezne pooblascene osebe, ki imajo
dovoljenje s strani drZave ali ministrstva oz. kateregakoli drugega urada RS. Vsa
potrdila, ki jih poobla$cena podjetja izdajo, tajniétvo 3ole zapisuje v evidencne
liste ter vodi datume pregledov.

Potrdila se shranjuje za eviden¢nim listom o pregledih gasilnikov, hidrantov,
varnostne razsvetljave, strelovodi in elektri¢ne instalacije,

o pozarih in eksplozijah - evidencni list izpolni ravnatelj, izpolnjen evidencni list
shrani tajniStvo 3ole za evidencnim listom o poZarih in eksplozijah po pozaru ali
eksploziji,

— fizpolnjevanje kontrolnih listov (kontrolni listi so v prilogi tega dokumenta):

o opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred po¥arom - pregled opravlja

hisnik na tri mesece, izpolnjen kontrolni list shrani tajnistvo Sole za evidenénim
listom opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred pozarom

opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred po¥arom - letni pregled, ki ga
izvede pooblascena oseba za varstvo pred poZarom. Izpolnjen kontrolni list shrani
tajnistvo Sole za evidenénim listom opreme naprav in drugih sredstev za varstvo
pred poZarom - letni pregled

Kontrola izvajanja ukrepov

= ravnatelj nadzira izvajanje vseh ukrepov in ustno ali pisno opozarja osebe zadolZzene za

izvedbo dolodene naloge gleda na neizpolnjevanje nalog,

= ob letnem pregledu pooblad&ena oseba za varstvo pred poZarom na pobudo ravnatelja ali

tajniStva Sole pregleda evidenéne/kontrolne kontrolne liste.
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VII. NAVODILA ZA RAYNANJE V PRIMERU POZARA - naloge in postopki za ukrepanje
zaposlenih ter obiskovalcev 3ole ob nastanku pozara, podatke o osebah, ki jih je treba
obvestiti o poZaru ter naloge in odgovornosti zapos!enih po pozaru

24. CLEN
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije oziroma kdor opazi pozar, mora
nevarnost odstraniti oziroma poZar pogasiti, ¢e to lahko stori brez nevamosti zase in za druge.

Ce sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti Center za obve$¢anje tel. 112 ali policijsko
postajo tel. 113 ter vodstvo Sole, ki takoj priceti z alarmiranjem. Obvestilo o poZaru mora
vsebovati:

kdo sporoca o pozaru (ime in priimek ter telefonsko Stevilko, od koder klicete),
kje gori (tocen naslov goreega obmocja),

kaj gori (goreca shov),

obseg pozara,

ali so ogrozeni tudi ljudje.

-

25. CLEN
Uprava $ote z alarmiranjem opozori na nevarnost in potrebo po izpraznitvi objekta. Obvescanje
se izvede s pomocjo alarmnega sistema:
| Enota | Sistem alarmiranja
| Gimnazija Franca Miklosic¢a Ljutomera, l ozvoien
PreSernova 34, 9240 Ljutomer zvocenie |

V primeru nedelovanja ozvocenja se na objektu obve$éanje izvede ustno z glasnimi vzkliki
»pOZar«.

26. CLEN
Takoj po alarmiranju je potrebno priceti z evakuacijo po evakuacijskem nacrtu. UPORABA
DVIGALA V NAMEN EVAKUACIJE JE PREPOVEDANA. Vsi zaposleni, ki niso hkrati odgovorni Se za
druge, pomagajo k hitrejSi evakuaciji oseb iz objekta oz. poizkusajo poZar pogasiti. Ce so
neuspedni se evakuirajo. Ucitelji, ki so v razredu morajo najprej poskrbeti za svoje dijake in jih
evakuirati iz objekta.

Ucitelj pri pouku v udilnici takoj izkljucijo vse elektri¢ne naprave. V kolikor ima v svojem
razredu plinsko bombo zapre ventil na bombi oz. zapre pipo na plinski napeljavi, nato dijake v
razredu postavijo v vrsto, vzame dnevnik ter preveri, da je hodnik prehoden in brez nevarnosti.
Ucitelj dijake spomni na pot od ucilnice do zbirnega mesta zunaj zgradbe ter jih naposied napoti
do zbirne tocke. U&itelj zapusti u€ilnico ele, ko se preprica, da noben dijak ni ostal v ucilnici ali
stranskih prostorih.

Ko se preprica, da ni nikogar ve¢ prevzame vodenje ucencev iz zgradbe do zbirnega mesta zunaj
zgradbe. Na zbirnem mestu preveri, &e so tam vsi, ki so bili tisti dan v Soli. Ce kateri manjka,
takoj sporodi ravnatelju ali osebi, ki je odgovorna za gasenje zaCetnih poZarov ter izvajanje
evakuacije (v kotikor na objektu v ¢asu naravne nezgode ravnatelja ni).

e uditelj ugotovi, da predvideni izhod ni dosegljiv, usmeri dijake proti drugemu izhodu, Ce je v
Soli na voljo. Ce takega izhoda ni ali je hodnik pred u€ilnico 7e zadimljen, se ucitelj lahko
odiodi, da prostora ne bodo zapustili. Zapre vrata in odloCitev obrazloZi dijakom. Gredo k oknu,
ki je predvideno za drugo pot za umik. Odprejo okno in na nek nacin opozarjajo nase tako dolgo,
dokler niso prepri¢ani, da jih je nekdo opazil.



27. CLEN
Do prihoda gasilske enote ena izmed pooblad€enih oseb za gasenje zacetnih poZarov in izvajanje
evakuacije pricne z gaSenjem zacetnega pozara, Ce to lahko stori brez nevarnosti zase in za
druge ter dokler mu to omogocajo sredstva za gasenje. Druge pooblas¢ene osebe pomagajo in
usmerjajo ucitelje z dijaki proti varnemu izhodu iz objekta,

V primeru laZjih poSkodb, poskodovance oskrbi oseba, ki je pooblascena za izvajanje prve
pomoci. Za hujse poskodbe se nemudoma poklice resevalno sluZbo.

Ob prihodu gasilcev jim ravnatelj oz. ena od pooblaienih oseb (v kolikor ravnatelja v ¢asu
izrednega dogodka ni v objektu) posreduje podatke o stanju pozara, izvedenih ukrepih,
tehnicnih informacijah o objektu, izklopu elektrike itd.

Po prihodu gasilskih enot vodenje prevzame vodja intervencije. Ravnatelj odredi izbirno mesto
kamor ucitelji in ostali, ki nimajo posebnih zadolZitev odpeljejo dijake na doloceno zbirno
mesto. Ravnatelj organizira tudi obve$¢anje starsev.

28. CLEN
Po pozaru je potrebno:
© zagotoviti gasilsko strazo, ki jo zagotovi gasilska enota, na zahtevo poveljnika enote
o ravnatelj izpolni evidencni list (priloga 5)

29. CLEN
Za osebe, ki v objektih Sole opravljajo dela, ki predstavljajo potencialno nevamost, da izbruhne
poZar ali pride do eksplozije, je v prilogi §t. 2 tega dokumenta izdelan list z navodili. Kopijo
navodil tajnistvo Sole izrodi posamezniku oz. organizaciji, ki bo dela opravijala. O predaji
navodil posamezniku oz. organizaciji, ki opravija dela na objektu, tajnistvo Sole vodi evidenco,
ki je sestavni del tega dokumenta. Evidenco se vodi pod tocko 2.1.

VIIl. NACIN POUCEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEY O POZARNI VARNOSTI

30. CLEN
V skladu z zakonom mora biti vsak, ki je redno, zacasno ali obcasno zaposlen v Soli, poucen o
varstvu pred pozarom po programu, predvsem pa o:
pogojih na delovnem mestu (delovnih razmerah),
nevarnostih za nastanek pozZara ali eksplozije,
preventivnih ukrepih,
nacrtih evakuacije in resevanja,
normativih, standardih ter o tehnicnih predpisih za varstvo pred pozarom,
opremi napravah in drugih sredstvih za varstvo pred pozarom,
uporabi sredstev za gaSenje zacetnih pozarov.

NoO U A WS

31. CLEN
Zapostene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike
Slovenije za zaifito in reSevanje v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za
izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur. list 32/2011 in 61/11).

32. CLEN
izvajalec usposabljanja mora pred priCetkom usposabljanja izdelati ustrezen program
usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev ravnatelju. Program usposabljanja, ki je priloga
dokumentu se uporablja za izobraZevanje tako novo zaposlenih kot tudi periodic¢nim
usposabljanjem zaposlenih.
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Vsebina in trajanje teoreti¢nega usposabljanja zaposlenih se prilagodi dejavnosti, ter pozarni
ogroZenosti objekta. Usposobljenost zaposlenih se izvaja v skladu s sledecimi roki: za bolj
ogrozena delovna mesta na 2 leti (Cistilke, hidnik, ucitelj kemije in laborant kemije), ostali
zaposleni na 4 leta (vsi ostali zaposleni).

33. CLEN
Stalna usposobljenost iz prejdnjega Clena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci usposabljanja
ali pred strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Vsebino in nadin preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec
predhodno uskladiti z ravnateljem. Uspeh preverjanja znanja zaposlenih se oceni z “je opravil”
ali “ni opravil”.

Delodajalec je dolzan voditi evidenco o tem, kdaj, o €em in na kaksen nacin je bil posamezen
delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred pozarom in kdaj je opravil preizkus
znanja.

IX. USPOSABLJANJE POOBLASCENIH OSEB ZA GASENJE ZACETNIH POZAROV IN 1ZVAJANJE
EVAKUACIJE

34, CLEN
V skladu s Pravilnikom o poZarnem redu (Ur. list 52/07, 3472011 in 101/2011) ter Pravilnikom o
usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur. list 32/2011 in
61/11) se morajo odgovorne osebe za gaSenje zaCetnih pozarov in izvajanje evakuacije
teoretiéno in prakti¢no usposobiti. Usposabljanje naj zajema:
nevarnostih za nastanek pozara ali eksplozije,
preventivni ukrepi,
nacrt evakuacije in resevanja,
oprema ter napravah in drugih sredstvih za varstvo pred pozarom,
na&in javljanja in alarmiranja pozara,
uporabi sredstev za gasenje zacetnih pozZarov.

oW =

35. CLEN
Zaposlene usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike
Slovenije za za$cito in reSevanje v skladu z 8. ¢lenom Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za
varstvo pred poZarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred
pozarom.

Izvajalec usposabljanja mora pred pricetkom usposabljanja jzdelati ustrezen program
usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev ravnatelju. Vsebina in trajanje usposabljanja za
odgovorne osebe za gasenje zaletnih pozarov in izvajanje evakuacije se prilagodi pozarni
ogrozenosti objekta.

36. CLEN
Teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje pooblaifenih oseb za gaSenje pozara in izvajanje
evakuacije se izvede enkrat na tri leta s strani osebe iz 35. Clena tega dokumenta.

37. CLEN
Stalno usposobljenost iz prej$njega &lena se preveria ustno pred izvajalci usposabljanja ali pred
strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Delodajalec je dolZan voditi evidenco o
tem, kdaj je bila odgovorna oseba za gaSenje zaletnih pozarov in jzvajanje evakuacije
teoreti¢no in prakticno usposobljena.
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PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

38. CLEN
Sola mora v skladu s Pravilnikom o pozarnem redu (Ur. list 52/07. 34/2011 in 101/2011), glede
na oceno pozarne ogrozenosti izdelati obvezne priloge in jih hraniti poleg poZarnega reda
oziroma po dolocilih omenjenega pravilnika.

Priloge so:

1. izvtecek pozarnega reda,

2. navodila za posameznike,

2.1. evidendni list o prejetju navodil za posameznike (za izvajalce del, kjer obstaja

nevarnost, da izbruhne pozZar ali pride do eksplozije /zunanji izvajalci)

3. evidenéni listi o rednem vzdrzevanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev
za varstvo pred pozarom, vgrajenih sistemov aktivne poZarne zasCite ter izvajanju drugih
ukrepov varstva pred pozarom:

3.1. za gasilne aparate
3.2. za hidrante
3.3. evidencni list o pregledu in preizkusu varnostne razsvetljave (na 3 mesece)
3.3. 1. evidencni list o pregledu in preizkusu varnostne razsvetljave (na dve leti)
3.4, evidendni list o izvajanju poizkusnih evakuacij
3.4.1. zapisnik o vaji evakuacije
3.5. evidencni list o izvajanju periodiénih meritev streloveda (na dve leti)
3.6. evidencni list o izvajanju periodiénih meritev elektricnih inStalacij (rok - 1 do 8 let)
4. evidencni listi o usposabljanju
4.1. zaposlenih za varstvo pred poZarom
4.2. pooblascenih oseb za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije
5. evidencni listi o pozarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah
6. kontrolni listi
6.1 opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred pozarom - pregled opravija hisnik
na tr mesece
6.2 opreme naprav in drugih sredstev za varstvo pred poZarom - letni pregled, ki ga
izvede pooblasc¢ena oseba za varstvo pred pozarom

Dodatna priloga k temu dokumentu je:

Priloga A Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom

Priloga B Dovoljenje za vroca dela

Priloga C Evidenca o seznanitvi zaposlenih s PoZzarnim redom

Priloga D Evidenca o seznanitvi najemnikov solskih prostorov izven solskega ¢asa s Pozarnim
redom

Priloga E Program usposabljanija

39. CLEN
Z dolocili tega pozarnega reda s prilogami morajo biti seznanjeni vsi delavci Zole.
O tem se vodi evidenca. V okviru usposabljanja za varstvo pred poZarom je dokument posebej
predstavljen in poslusalci v testnih polah odgovarjajo na posebna vprasanja povezana z vsebino.
Potrdilo o uspesno opravljenem usposabljanju velja kot potrdilo o seznanjenosti z vsebino
pozarnega reda.
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40. CLEN
Ta pozarni red sprejme ravnatelj in zatne veljati takoj po sprejemu. Z dnem sprejetja tega
Pozarnega reda preneha veljati star Pozarni red.

p
Datum:

W , Q/O \/S Odgovorna oseba:




